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Estimated Power Plant HBD

Loadpoint 100 %

Zbiersk
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p [bar]   h [kJ/kg]

t [°C]   m [kg/s]

6 SST-200

Pel = 10.5 MW
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Upust nieregulowany z zaślepionym króćcem

do ewentualnego późniejszego wykorzystania
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69.000  3366.1

481.0  5.575
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69.000  3366.1

481.0  14.56
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67.000  3363.8

479.0  18.89
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1.210  440.38

105.0  20.13
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8.000  293.60

70.00  15.11
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85.000  451.33

106.2  20.13
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4.800  2780.6

165.6  18.89
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8.000  63.71

15.00  3.778
18

Delta P = 2 bar / Delta T = 2 °C

8, 9 - kociło
3 - turbogenerator SST-200
11- pompa wody zasilający
17 - stacja redukcyjna
16 - zwrot kondensatu z technologii
18 - woda uzupełniający obieg
10 - odgazowywać
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69.000  3366.1
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-52526 kW

1.210  3366.1

442.4  1.245
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Q (K)= 243.934 GJ/hod Q (T) = 228.752 GJ/hod

Q (PROCES) = 189.093 GJ/hod

49 MWt 18,8 MWt


